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Functieverhouding Aanwezige gebouwelementen
Kantoor 22145 m² 77% Koel- en vriesopslag
Winkels 0 m² 0% Roltrappen/-paden
Onderwijs 0 m² 0% Liften
Industrie 0 m² 0% Voertuigwasservice Ambitie
Woon 0 m² 0% Laad-/losplatforms
Logies 0 m² 0% Groenvoorziening
Bijeenkomst 6732 m² 23% Voedselvoorbereiding
Bespoke 0 m² 0% Expeditieruimte

Gemeenschappelijke ruimte (woningen) de blauwe tekst hieronder geeft aan welke bouwplaats-zaken expliciet van de uitvoerende partij gevraagd worden

12% Management Max. Max.
MAN 1 Prestatieborging 3 3 5
MAN 2 Bouwplaats en omgeving 2 2 1
MAN 3 Milieu-impact bouwplaats 4 4 1 1 1
MAN 4 Gebruikershandleiding 1 1 1
MAN 6 Consultatie 1 0 -
MAN 8 Veiligheid 1 1 Hoffm. 0 2 5
MAN 9 Kennisoverdracht 1 1 1 0 2 5 6
MAN 11 Onderhoudsgemak 1 1 10 2 5
MAN 12 Levenscyclus kostenanalyse 2 2 10 2 4 5

16 15 1 1

15% Gezondheid Max. Max.
HEA 1 Daglichttoetreding f 1 1 1 0 6
HEA 2 Uitzicht f 1 1 2
HEA 3 Tegengaan lichthinder f 1 1 2
HEA 4 Hoog frequent verlichting 1 1 5
HEA 5 Kunstverlichting binnen- en buiten 1 1 5 9
HEA 6 Lichtregeling f 1 1 5
HEA 7 Spuiventilatie 1 0 - 6 5
HEA 8 Interne luchtkwaliteit 2 2 5 2
HEA 9 Vluchtige organische verbindingen 1 1 2
HEA 10 Thermisch comfort f 2 1 5 6
HEA 11 Temperatuurregeling f 1 1 5
HEA 13 Akoestiek f 1 1 6

14 12 1 0

19% Energie Max. Max.

ENE 1 CO2-emissiereductie 15 10 2 0 6
ENE 2a Sub-metering energieverbruiken 2 2 5
ENE 4 Energiezuinige buitenverlichting 1 1 5 9
ENE 5 Toepassing van hernieuwbare energie 3 3 1 0 6 5
ENE 6 Minimalisatie infiltratie laad/losplatforms 1 1 2
ENE 7a Energiezuinige koel- en vriesopslag 1 1 0
ENE 8 Energiezuinige liften 2 2 5
ENE 26 Waarborg thermische kwaliteit gebouwschil 2 2 6

28 22 3 0

8% Transport Max. Max.
TRA 1a Aanbod van OV - kantoren, scholen, industrie 2 1 6 0
TRA 1b Aanbod van OV - winkel, logies, bijeenkomst 4 0 -
TRA 2 Afstand tot basisvoorzieningen 1 1 6
TRA 3a Alternatief vervoer 2 2 1 1 2 0 5
TRA 4 Voetgangers- en fietsersveiligheid 2 2 2 5 9
TRA 5 Vervoersplan en parkeerbeleid 3 3 1 0
TRA 7 Vervoersinformatiepunt 1 1 2 5
TRA 8 Toelevering en manoeuvreren 1 1 2

14 11 2 1

6% Water Max. Max.
WAT 1a Waterverbruik 3 2 5
WAT 2 Watermeter 1 1 5
WAT 3 Lekdetectie hoofdwateraansluiting 1 1 5
WAT 4 Zelfsluitende watertoevoer sanitair f 1 1 5
WAT 5 Recycling van water 1 0
WAT 6 Irrigatiesystemen 1 1 9

8 6 0 0

12,50% Materialen Max. Max.
MAT 1 Bouwmaterialen 8 5 1 0 6 2 5
MAT 5 Onderbouwde herkomst van materialen 4 4 1 0 2 1
MAT 7 Robuust ontwerpen 1 1 2
MAT 8 Gebouwflexibiliteit 4 2 6 2 5

17 12 2 0

7,50% Afval Max. Max.
WST 1 Afvalmanagement op de bouwplaats 3 3 1 1 1
WST 2 Gebruik van secundair materiaal 1 1 1 0 4
WST 3a Opslagruimte voor herbruikbaar afval 1 1 2 5
WST 5 Compost 1 1 0

WST 6 Inrichting 1 1 0 2
7 7 2 1

10% Landgebruik en ecologie Max. Max.

LE 1 Hergebruik van land 5 5 9
LE 2 Verontreinigde bodem 2 0 -
LE 3 Aanwezige planten en dieren op de locatie 1 1 9
LE 4 Planten en dieren als medegebruiker van het plangebied 2 2 9 2
LE 6 1 1 9

11 9 0 0

10% Vervuiling Max. Max.
POL 1 1 0 5
POL 2 2 2 5 0
POL 3 GWP van koudemiddelen voor warenkoeling f 1 1 0
POL 4 3 3 1 0 5
POL 6 3 3 9 2
POL 7 1 1 9
POL 8 1 1 6 5

12 11 1 0

Resultaten

Naar rato Categorie Naar rato Categorie

Management 93,75% 11,25% 93,75% 11,25%
Gezondheid 85,71% 12,86% 85,71% 12,86%
Energie 81,48% 15,48% 81,48% 15,48%
Transport 78,89% 6,31% 86,95% 6,96%
Water 75,00% 4,50% 75,00% 4,50%
Materialen 70,59% 8,82% 70,59% 8,82%
Afval 100,00% 7,50% 100,00% 7,50%
Landgebruik en ecologie 81,82% 8,18% 81,82% 8,18%
Vervuiling 91,67% 9,17% 91,67% 9,17%

Totaal 87,07% 87,72%

Waarvan innovatie-punten 3,00% 3,00%

Sterren
Kwalificatie

Marge tot kwalif. drempel 2,07% 2,72%

Wenselijke marge 8,50% 8,50%

Opdrachtgever DPG Media B.V.
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veilige situatie met toeleveranciers en andere verkeersstromen. zit in ontwerp

veel werk voor aannemer maar wel haalbaar; voorwaarden stellen bij inkoop. in bestek (we gaan voor 4 punten). in uitvoering bewust inkopen en certificaten als bewijs
afwerkingen en detaillering om risico slijtage en beschadigingen te verminderen. zit in ontwerp

rekentooltje ingevuld en score 57% dus 2 punten

1 p. verplicht voor Excellent. 6l. spoeling met spoelkeuzeknoppen, en berekening waterbesparing 2 beste opties van urinoirs, waterbesparende kranen, douches. zit in ontwerp
verplicht voor Excellent. watermeter op alle grote waterverbruiken
zelflerende lekdetectie op hoofdwateraansluiting
op elke sanitairgroep een afsluitklep obv aanwezigheid voor watertoevoer (tegen lekken)
besloten om dit niet te doen vanwege kosten en impact op ontwerp
irrigatie van de daktuinen met regenwater of met druppelirrigatie of door juiste plantkeuze (ecoloog). afstemmen met Delva. wie voorziet deze irrigatie (Arup aansluiting?)

met aparte inrit van parkeer- en fietsgarage zit dit al goed in het plan. ook breedte van fietspaden. en verlichting bij de paden
parkeren is toch wel onder gem. beleid. mobiliteitsplan nodig. wordt opgesteld en BREEAM-eisen zijn doorgegeven. maatregelen gedurende bouw in de gaten houden (DPG)

5

Opmerkingen

Voorkomen van lekkages van koudemiddelen

Afstromend regenwater

Punten

Ruimteverwarming gerelateerde NOx emissie

Duurzaam medegebruik van planten en dieren op de lange termijn

5

Exemplary
performance

GWP van koudemiddelen voor klimatisering

OUTSTANDING OUTSTANDING

Ambitie

Geluidsoverlast
Minimalisering lichtvervuiling

Punten

1 p. verplicht voor Excellent. alle energiestromen bemeteren. ook per verdieping
energiezuinige buitenverlichting, geen sfeerverlichting (let op, boom-aanslichting! iets slims voor verzinnen), en 's nachts alleen voor veiligheid

1 p. verplicht voor Excellent. haalbaarheidsonderzoek (Arup) is gedaan, nu nog CO2 reductie adhv de EPC (DGMR)
credit is van toepassing; goederenontvangst is vanwege de dubbele deur de expeditieruimte voor BREEAM
energiezuinigheidsvoorwaarden voor warenkoelingen en voorzieningen (binnen de scope, of voorwaarden stellen?). meegegeven aan koelingenleverancier

liftanalyse voor bepaling aantallen etc., toepassen energiezuinige liften is al uitgevoerd door Arup cf alle uitgangspunten van deze credit.
behoort tot contract van aannemer. eisen in ontwerp. thermografie. en luchtdichtheidstest wellicht op alternatieve manier (vanwege grootte). later af te stemmen met assessor.

metro op 800 en 1000 m lopen, nachtbus op 500 m. maar; pendeldienst in spits. frequentie? op afroep. ritje is 5 minuten
pendeldienst rijdt alleen in spits, dus waarschijnlijk geen punten voor bijeenkomstfuinctie (wel voor TRA1a kantoorfunctie)

restaurant en fitness in eigen gebouw, sligro en tanken op 500 m578 fietsstalplekken, dan ruim 9800 gebruikers toegestaan, voldoet wel. verder: >3% e-oplaadpunten (DPG regelt groene stroom). 8 douches is de eis. ook: carpoolen/autodeling
(DPG)

gebouw wordt gemaakt voor gebruiker, dus automatisch behaald

1 p. verplicht voor Excellent. DO/WABO-berekening DGMR 0,63 en dus 33% reductie = 5 punten

10 p. verplicht voor Outstanding,  >51% onder Bb. uitgangspunten goed monitoren; PV met zeer hoge opbrengst nodig

let op: halen we (nu) niet ivm MER/SER en fitness, maar mogelijk wel haalbaar in de toekomst (nieuwe ontwikkelingen). eisen WP etc. laten we dus wel in bestek staan
koudemiddelen (klimatisering én warenkoeling) met lekdetectie. 2e punt is afpompen (haalbaar, al is warenkoeling wellicht lastiger?)
alle grote warenkoeling en -vriezers uitvoeren met koudemiddel met lage GWP. belangrijk: tijdig meegeven aan koelingenleverancier
aantal punten afhankelijk van COP warmtepomp (lager is beter) en aantal PV-panelen. nog berekenen
regenwaterbuffering. 3 punten haalbaar. berekening piekafstroomsnelheid uitgevoerd door ATKB. voldoende bufferin is aanwezig in ontwerp van Delva
weinig gebouwen in omgeving die hinder van buitenverlichting kunnen hebben. buitenverlichtingontwerp door Delva. onderbouwing geen hinder nodig. evt. logo moet 's nachts uit
er zijn weinig gebouwen in de omgeving die geluidshinder kunnen ondervinden en plaatsing installaties is inpandig. akoestisch onderzoek gedaa. voldoet

locatie is reeds bebouwd/in gebruik, dus max. punten. ecoloog heeft rapportage gemaakt
het is gebleken dat er geen sprake is van ernstige verontreinigde grond, geen punten dus

ecologisch onderzoek gedaan door ecoloog; rapportage incl werkprotocol gereed
1 p. verplicht voor Excellent. maatregelen treffen voor ecologie, op aanwijzing van ecoloog. advies en afstemming ontwerp is gedaan. nog def rapportage
van ecologische maatregelen beheerplan maken. meenemen in opdracht ecoloog

bouwplaatsafval in zoveel mogelijk fracties scheiden, inzamelaar goed laten recyclen (aantoonbaar). in contract. en verklaring van Being
toepassen betonpuingranulaat in beton lijkt mogelijk, wel irt afwerkings- en sterkteklasse en soort beton. zit in ontwerp. monitoren! in uitvoering bewust inkopen en bewijzen

verplicht voor Excellent. ruimte in gebouw (20 m2) voor opslag gescheiden afvalstromen, met kraan en putje. zit in ontwerp

OV-infoscherm op centrale plaats (zit dit in scope?). plek en aansluiting in ontwerp opnemen

ook compostafval van restaurant (keuken) apart inzamelen, opslaan en laten ophalen

Opmerkingen

Opmerkingen

hoge mate van beveiliging/inbraakpreventie gewenst. Hoffmann doet advies. voldoen zij aan alle MAN8 eisen? rapportage (BREEAM vermeld?) nog controleren
duurzaamheidsfeatures van gebouw delen/presenteren. case study , website en 'tentoonstelling' (=scherm in gebouw. film van Thonik)
aandacht voor onderhoud tijdens alle stadia van ontwerp. onderhoudsplan en -strategie door Duradis. CIBSE lijst plus voorbeelden door OT
uitvoeren LCC in twee stappen en ook daadwerkelijk keuze hier op baseren, voor max. punten. Duradis. varianten bepaald met OT. vrijwel afgerond

we halen klasse A en klasse B op de koppen. dus punt verminderd naar 1
bediening van +/- 2 graden moet mogelijk zijn per ruimte of zones van 40 m2. voor kantoorlandschappen moet zonering 40 m2 voorbereid zijn. zit in ontwerp
alle akoestische eisen zijn in ontwerp verwerkt

Opmerkingen

min. punt-daglichtfactor lastig haalbaar bij diepe ruimten. sterk afhankelijk van indeling werkplekken. simulatie uitgevoerd; ontwerp voldoet
haalbaar met glazen binnenwanden en alle werkplekken uitzicht via de gevel naar buiten. zit in ontwerp
lichtwering (met specifieke doek-eigenschappen en individuele bediening) toepassen bij plekken > 30 min. zit in ontwerp

verplicht voor Excellent. standaard haalbaar
aan te tonen met lichtberekeningen. ook buiten (voetpad)
verlichting individueel te bedienen in zones van 40 m2 (aanwezigheidsdetectie onvoldoende, moet te overrulen zijn).
ramen kunnen open, maar gebouw kent ook inpandige vergaderruimten en alle verblijfsruimten moeten voldoen. daarom niet haalbaar. maar: gelijkwaardigheid?

belangrijk aandachtspunt, let op ventilatiehoeveelheden en parkeren/wegen om het gebouw (vervuiling tov luchtaanzuiging). in ontwerp verwerkt
kost inspanning in uitvoering, maar wel haalbaar door strenge emissie-eisen aan materialen te stellen. eisen worden vermeld. emissiecertificaten leveren tijdens uitvoering

Opmerkingen

Opmerkingen

Opmerkingen

Opmerkingen
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2 p. verplicht voor Excellent. sowieso ook wenselijk; goede commissioning van de installaties. Arup heeft opdracht. Commissioningsplan opgesteld.
1 p. verplicht voor Excellent. aandachtspunten voor aannemer op de bouwplaats, bijv. Bewuste Bouwers. in contract. en verklaring van Being
aandachtspunten aannemer op bouwplaats; bijhouden energie- en waterverbruiken, kilometers etc., milieumanagementsysteem, FSC. in contract. en verklaring van Being
verplicht voor Excellent. handleiding opstellen met aandacht voor alle gebruikers. in bestek. en verklaring van Being

consultatie conform de specifieke BREEAM eisen is niet gebeurd, niet waarschijnlijk, niet wenselijk om alsnog te doen

Project
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Printdatum
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Architect

Ecoloog en waterdeskundige Delva en ATKB
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Derde; MAN11 en MAN12 Duradis
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